
TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

    

Anlagenbezeichnung: WV WG Moosdorf-Ort
Anlagen ID: 4251003
Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m³/d): 45
Anzahl versorgter Personen: 250
Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte 
Datensystem übermittelt.


    

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges 
alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des 
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

    

Feststellungen (nur Mängel): Keine

    

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken 
oder verwendet werden.
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5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

6. Beurteilung:

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

Hinweise

    

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden 
lebensmittelrechtlichen  Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

    

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

    

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der 
Inspektionsstelle ist untersagt.

Auftragsnummer/Analysennummer: 673704/881198

Auftragsnummer/Analysennummer: 673704/881199
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Inspektion durch:

Datum:

Begutachtetes Objekt:

Anlagenbeschreibung:

    

Anlagenbezeichnung: WV WG Moosdorf-Ort
Anlagen ID: 4251003
Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m³/d): 45
Anzahl versorgter Personen: 250
Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte 
Datensystem übermittelt.


Englmair Thomas

21.10.24

gesamte Anlage

Bohrbrunnen  - ca. 54 m tief (wurde 1994 in einem bestehenden, 8 m tiefen Schachtbrunnen 
nachgebohrt),  beim Haus Moosdorf 1 in einem gekennzeichneten Schutzgebiet (Radius 15 m), 
betonierter Schacht, DM 1 m, Sohle Kies, Standrohr auf ca. 2 m nachgezogen, dicht verflanscht, 
ordnungsgemäße Abdeckung mit Entlüftung, Unterwasserpumpe

betonierter Hochbehälter (2 Kammern à ca. 35 m³) in unmittelbarer Nähe des Brunnens, durch Nirotüre 
begehbar, mit Entlüftungsstutzen ausgestattet, im Pumpenkeller des HB befinden sich die 
Drucksteigerungsanlage und die Absperr- und Zählerarmaturen
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Feststellungen:

Hinweise

Festgestellte Mängel: Keine
Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das 
Wasservorkommen erwarten.
Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des 
Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass 
keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.
Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.
Anmerkungen: Die Entnahmeleitung im Hochbehälter sind schon etwas verrostet.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

    

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

    

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der 
Inspektionsstelle ist untersagt.
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