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TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (geméaR TWV BGBI. 11 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WG-Ramsau Palten

Anlagen ID: 9091005

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m3/d): 30

Anzahl versorgter Personen: 200

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behérde dafiir zur Verfiigung gestellte
Datensystem Ubermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges
alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. Il 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusétzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mangel festgestellt:

Feststellungen (nur Mangel): keine

4. Notwendige MaRnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitat:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualitat ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.
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5. Mitgeltende(r) Priifbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 743483/233246

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

geman 873, LMSVG autorisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WG-Ramsau Palten

Anlagen ID: 9091005

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m?/d): 30

Anzahl versorgter Personen: 200

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behorde dafiir zur Verfiigung gestellte
Datensystem Ubermittelt.

Inspektion durch:

Fasching Gabriele
Datum:

20.01.25
Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage
Anlagenbeschreibung:

Quelle, Tiefe der Fassung nicht bekannt, in einem gekennzeichneten Schutzgebiet, in einem
Waldgebiet, begehbarer, betonierter Sammelschacht, 1 Kammer mit ca. 0,7 m3, ordnungsgemalie
Abdeckung und Uberlauf

Reservebrunnen bzw. Quelle befindet sich neben dem Pumpenhaus ca. 100 m unterhalb der o.a.
Quelle, schachtbrunnenartig mit Ringen ausgebaut, 3 m tief, Einstieg direkt zum Wasserspiegel,
Oberwasserpumpe im Pumpenhaus fordert direkt ins Netz und in den Hochbehalter.
ordnungsgemanRe Abdeckung und Uberlauf,

zertifizierte UV-Anlage (UV BEWADES 300 W 100/27N) befindet sich im Pumpenhaus,
Abschaltwert: 18 W/m?

Alarmwert: 22 W/m?

max. Durchfluss: 11 m3/h

Die Brunnenpumpe hat eine Pumpleistung von max. 10 m3/h

Hochbehalter (in der Mitte des Leitungsnetzes) in einer Wiese in Hanglage, eingezaunt, begehbar, 1
betonierte Kammer mit 35 m3, HB funktioniert mittels Schwimmer, ordnungsgemafer Uberlauf
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Feststellungen:

Festgestellte Mangel: keine

Das sichtbare nahere Umfeld der Wassergewinnungszone lasst einen ausreichenden Schutz fur das
Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fur Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitat zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefihrt.

Anmerkungen: Die Reservequelle liefert Giber das Jahr gerechnet ca. 10 % des gesamten
Wasserverbrauchs, auch am 01.10.2025.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgeméafen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftiche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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